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Bygg- Miljö- och Räddningsförvaltningen Dnr: D 10/46
Byggenheten Datum: 2010-03-03

Beslut om kontrollplan enligt PBL Kap. 9, §§ 8-10.

Fastighet: RAMSJÖ 6:19
Avser: Bygglovansökan/bygganmälan för ombyggnad av restaurang på

Ramsjö 6:19 i Ramsjö
Byggherre (BH): Dan Jönsson, Ångevägen 86, 820 46, Ramsjö
Kvalitetsansvarig (KA): Dan Jönsson, Ångevägen 86, 820 46, Ramsjö
Handlingar: Bygganmälan, situationsplan.

2. Redovisning av projektet med genomgång av bygglov, projektering och hur
väsentliga samhällskrav enl. BVL § 2 avses att uppfyllas.

Generellt gäller

Brandskydd

Lokalen behöver normalt två utrymningsvägar. Dörrar i eller till utrymningsvägarna ska vara
utåtgående och får inte blockeras med möbler eller annan inredning.

Lastning och lossning

Varor till kök eller köksförråd ska kunna transporteras med kärra, och inga trappsteg får därför
finnas. Störningar i form av lukt och buller ska förhindras.

Ljudisolering och buller

Störande buller från fläktar och installationer får inte förekomma. Ljudmätning kan krävas.

Sophantering

Det ska finnas kylt soprum och torrsoprum. Sopor ska kunna transporteras från soprum till
sopbil med kärra eller med annan transportanordning, och inga trappsteg får därför finnas.

Tillgänglighet

Lokalens entré och minst en toalett ska vara tillgängliga för handikappade. 

Vatten och avlopp

Fettavskiljare krävs för att rena avloppsvattnet från fett innan det släpps ut i avloppsnätet.

Ventilation

Om mat ska lagas i lokalen måste det finnas en imkanal som bör anslutas till någon befintlig
ventilationskanal. En skorstensfejarmästare kan ge besked om detta. Hela lokalen behöver
särskild ventilation. Ventilationssystemet bör inrymmas i byggnaden för att förhindra
bullerstörningar. Lukt- och ljudproblem i samband med ventilation måste undvikas.

Övrigt

Bygglov bedöms inte behövas för åtgärden. Dan Jönsson antas som kvalitetsansvarig. De
sakkunnigintyg som bedöms behövas är intyg över godkänd imkanal från storkök.

Kontrollplan har upprättats för projektet enligt nedan. Sökanden signerar kontrollplanen och
bifogar beslutade sakkunnigintyg innan slutbevis utfärdas och bruktagande får ske.



KONTROLLPLAN

Brandskydd
Eldstad/rökkanal kontrollerad av
sakkunnig BBR 5:41

**

Imkanal kontrollerad av sakkunnig BBR 5:515 **

Brandvarnare uppsatta i lämpliga
utrymmen

BBR 5:3741

2 av varandra oberoende
utrymmningsvägar finns
Luft
Luftkvalitet till byggnad
Luftintag är placerade så att ren luft förs
in i byggnaden.

BBR 6:21

Risken för hög radonhalt inomhus har
beaktats vid projekteringen.
Radonhalten inomhus har uppmätts

BBR 6:23

Ventilation
Luftväxling
Uteluftsflödet är minst 0,35 l/s per m2

BBR 6:251

Tilluftflödet uppfyller BBR:s krav BBR 6:2521
Frånluftflöde uppfyller BBR:s krav BBR 6:2524
Obligatorisk Ventilationskontroll OVK-
mätningar har utförts

Förordning
1991:36

**

Ventilationskanaler är rensbara och har
uttag för flödesmätning

BBR 6:254

Kontroll av säkerhet vid
användning
Ledningar för tapp – värme –
kylanordningar har täthetsprovats före
driftsättning.

BBR 8:52

Tryckbärande installationer och
anläggningar har äkerhetsanordningar för
höga tryck eller temperaturer

BBR 8:52

Effektiv elanvändning:
Fläktar, belysning, pumpar, vitvaror m.m.
är eleffektiva.

BBR 9:6

Kontroll av tillgänglighet till
byggnad och inom byggnad för
personer med nedsatt
rörelseförmåga
Gångväg till entré; hårdgjord yta, bredd >
1,3 m, lutning < 1:12

BBR 3:*

Entre och wc tillgängkgt för
rörelsehindrade

BBR 3:*

Avstånd angöring -entré < 25 m BBR 3:*

* Anger endast kapitel utan underrubrikslittera ** Intyg av sakkunnig redovisas till BMR-nämnden

Denna kontrollplan PBL gäller för ovanstående ärende enligt beslut den 2010-03-03 med stöd av BMR-
nämndens delegation.

................................................................
, Bygglovchef



Undertecknad anmäler att byggnadsarbetet är utfört enligt beslutad kontrollplan och anhåller samtidigt
om att slutbevis utfärdas.

Undertecknad anmäler att byggnadsarbetet är utfört enligt beslutad kontrollplan och anhåller samtidigt
om att slutbevis utfärdas.

Datum .................. .......................................................... ...........................
Kvalitetsansvariges namnteckning Telefon

(Namn)

Om ni vill överklaga detta beslut skall detta ske till
Länsstyrelsen i Gävleborgs län (skrivelsen skall dock sändas
till Bygg- Miljö- och Räddningsnämnden i Ljusdals kommun,
827 80 Ljusdal) senast inom 3 veckor från den dag Ni fick
del av beslutet. Länsstyrelsen kan lämna ytterligare
upplysningar om så erfordras.

Eventuella avvikelser från kontrollplanen eller andra noteringar av betydelse

för projektet. (Signeras av KA)

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….
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